
De : licitacao2@cmcouto.com.br
Assunto : REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº

90053/2024 UASG 985903
Para : compras@pmspa.rj.gov.br

Cc : 'Rafael Nascimento'
<coordenacao.comercial@cmcouto.com.br>,
'Daniele Sanchez'
<dsanchez.prestador@cmcouto.com.br>

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

REF: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 UASG 985903

seg., 09 de dez. de 2024 14:10
 4 anexos

Boa tarde!
 
Seguem as dúvidas:
 
1- Qual o percentual mínimo de contratação? Ou seja, quantos por cento da quantidade
informada temos certeza que será contratado no contrato?
 
2- Não existe em nenhum documento, informações mínimas de escopo para cotarmos o
item "manutenção de bomba de incêndio". Deverá ser informado qual escopo necessário
para este serviço. 
 
3- Apresentamos a seguir o nosso escopo sugerido para atender ao item "manutenção de
bomba de incêndio" e a contratante/ pregoeiro deverá confirmar se o escopo apresentado
atende ao contrato.
 
Entende-se "manutenção de bomba de incêndio" o escopo de serviço para INSPEÇÃO
ANUAL EM CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO (CMI), contemplando:
• Teste de pressurização das bombas e seus automatismos;
• Verificação se há queda de pressão no conjunto de pressurização com verificação das
pressões estáticas e dinâmicas;
• Verificação das válvulas de bloqueio e retenção da CMI;
• Verificação do quadro de comando do painel elétrico colocando o sistema em repouso e
retornando no automático;
• Verificação do funcionamento dos pressostatos e manômetros;
• Verificação do alarme elétrico;
• Verificação do estado de conservação da tubulação aparente no interior da CMI para
identificação de pontos de corrosão.
• Emissão de relatório com os dados do teste, verificações realizadas e a identificação das
irregularidades encontradas.
Nota: Caso identificado alguma irregularidade, será apresentado proposta a parte para a
correção/adequação da CMI.
 
4- Não existe em nenhum documento, informações mínimas de escopo para cotarmos o
item "manutenção de mangueira de incêndio". Entendemos como "manutenção de
mangueira de incêndio" o serviço de TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE
INCÊNDIO. Por gentileza confirmar. 
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5- Para cotarmos o item "TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS", deverá ser informado
a quantidade de mangueiras, o tipo, comprimento e bitola das mesmas. Caso não
informado, será orçado o teste hidrostático em mangueiras de 1.1/2'' x 15m.
 
6- A quantidade de manutenção de mangueiras informado (2) parece equivocada, visto
que nunca vai existir somente 1 ponto de hidrante em uma edificação. Precisamos que
seja confirmado que existe a necessidade de manutenção somente de 2 mangueiras.
 
7- O valor informado para manutenção de mangueira também parece equivocado, visto
que o valor médio de um teste hidrostático em mangueiras, fica em torno de 20 a 30
reais. Precisamos que seja informado o que foi orçado neste item com o valor de R$
304,42, visto que não foi mencionado este serviço em nenhum documento ou escopo. 
 
8- No edital foi mencionado que todas as placas de sinalização precisam ser em tamanho
A3, ou seja, com dimensões 29,7 x 42 cm. Os valores apresentados de 14, 15 e 26 reais
são valores de mercado praticados para placas de sinalização com medidas padrões e
dimensões bem menores, como por exemplo 15x15 cm, 12x24 ou 20x20cm. Levando em
consideração a norma técnica correspondente, placas de sinalização com essas dimensões
de 29,7 x 42 seriam para visualizá-las a uma distância de 15 a 22 metros, como em
grandes galpões industriais; sendo ainda 29,7 x 42cm uma medida fora de padrão
segundo NBR. Precisamos que seja confirmado o tamanho das placas que deve ser
orçado.
 
No aguardo dos esclarecimentos. Qualquer dúvida estou à disposição.
 
 

Atenciosamente,
 
Debora Barbosa
 

 
Rua São Jorge, 155 – Vila São Luis
Duque de Caxias – RJ – CEP: 25086-110
Tel.: 55 21 3658-9100
 
www.cmcouto.com.br
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De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BR) 2018/13709, temos o dever legal de proteger
todas as informações que coletamos de você. As informações con�das neste e-mail e quaisquer anexos podem ser
privilegiados ou confidenciais e des�nados ao uso exclusivo do des�natário original. Se você recebeu este e-mail por
engano, avise o remetente imediatamente e exclua o e-mail, incluindo o esvaziamento da caixa de e-mail excluída.
Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações nela con�das, na íntegra ou parcialmente, são proibidas e serão
tratadas conforme a legislação vigente. Under the General Law on Protec�on of Personal Data (LGPD) (BR) 2018/13709,
we have a legal duty to protect any informa�on we collect from you. Informa�on contained in this email and any
a�achments may be privileged or confiden�al and intended for the exclusive use of the original recipient. If you have
received this email by mistake, please advise the sender immediately and delete the email, including emptying your
deleted email box.Any use, copying or disclosure of the informa�on contained therein, in whole or in part, is prohibited
and will be treated in accordance with current legisla�on.
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